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Q\mﬁry V = Annexe A. Informations relative au thermostat d'ambiance

Configuration et navigation du thermostat d'ambiance AprilAire S86W
Le fonctionnement du déshumidificateur est piloté par un thermostat d'amblance, selon des configurations, des
paramétres et des points de cansigne prédéfinis.

Les modéles de déshumidificateurs actuellement en service sont aquipés du thermostat AprilAire SBEW.

Les informations présentées ci-dessous se limitent A la navigation et & la configuration de base, pertinentes pour
I'application considérée. Pour des informations détaillées concernant ce thermaostat, veuillez vous référer a la
documentation du fabricant.

*  Les instruﬂlﬂrggfv ions ?aﬁves a l'emplacement, a l'installation et au cablage du thermostat sont

fournies dans le ch tn — Condenseur dair extérieur » du présent manuel ainsi gue dans le
(i)

manuel du thermostat ; veuille W Watesaln.

Veuillez noter que le thermostat fourni d'usine avec le ﬂmafﬂ réconfiguré. Les informations
suivantes peuvent étre consultées au besoin (notamment pour 1"ajus ntdés points de consigne, etc.).

Bornes de raccordement du thermostat

Les bornes de raccordement du thermostat sont illustrées a la figure V-1 a titre indicatif uniquement. Pour les
détails de ciblage propres a I'application considérée, veuillez vous référer aux schémas de ciblage internes et
externes du déshumidificateur, présentés au chapitre « Installation — Condenseur d'air extérieur » du présent

manuel.
RH 24VAC supply heating® o md
RC 24VAC supply cooling® E (]D {
C
W First stage heat (corwentional) / B @ R —
First stage auxiliary (heat pump) = @ w
& First stage cooling (conventional) / @ (ID Y
First stage compressor (heat purmp)
B |e
G Fan E @ ¢
c Common E @
ofe Reversing vahe - g (]D L
L System fault indicator (optional)
(heat pump only) o (]D W2
w3 Second stage heat (conventional) / 4 @ Y2
Second stage awdliary (heat pump) = @ 72
Second stage cooling (conventional) /
Y2 Sacond s1age CoMmprassor @ C[D T |
(heat purmp) @ (]D 12
TM&T2 Cutdoorfremote temperature sensor E @ H f/C-_
n&i2 Indoor alr Quality control output \-._
“Jumper batween RC & RH is used in single
transformer systems (see wiring n'.'ug.ru'ms,]. Fig.W-1
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Annexe A 4?7 Configuration et navigation du thermostat da??ambiance AprilAire

‘\quamy X = Annexe B. Informations concernant le contrdleur OAC

Controleur Vector TCI-W du condenseur d'air exterieur — Parameétrage

et navigation
Le fonctionnement du ventilateur OAC est piloté par le contrdleur OAC intégré, leguel ajuste la vitesse du
ventilateur OAC en fonction de la pression de refoulement du compresseur.

Les modéles OAC actuels sont éguipés du contrdleur unlversel Vector TCI-W. Les informations de base relatives &
la configuration (pour I"application considérée) et a la navigation sont présentées cl-aprés ; pour des informations
détaillées sur ce contréleur, veuillez vous référer a la documentation du fabricant.

Veuillez noter que
suivantes sont fournies @8t

Architecture et navigation du nl@@tér
L'écran et les touches de navigation du contréleur ml?f?t auig_n% la figure X-1.

OAC est généralement préréglé et préconfiguré en usine. Les informations
e en cas de besoin.

Display and Operation

Leop indication Large Digits
Standard display (no button pressed Display of input or parameber
for 30 s8c.): Mok visitsle, T T I L / i,

Loop display: Bar At far left = Loap 1,
Bar toward righk = Loop 2

Small Digits
Display of setpoint, clock or
Mode pararmeler numbser .
DHeplay of operation
mode
Vartical Bar
Indicators {scrodls upfdown, 10% resolution)

Standard display:
Active digital output
{arraw at far left=1,

towrard right=2})

Right (OPTION)

Lawafy dls 4
Active dla:M g,tﬁ:s Pregs « 2 aee.! Select Control Loap
(1, 2, andfor 3 Press > 2 sec.; Enter set-up
Arraws} CLOCK, SCHEDULES, HiE
(Parameter setting: ENTER to
Left (POWER) select menu option, accept
parameler change)
Press < 2 sec.: Toggke ECOMOMY -
COMFORT mode or switch from OFF
e O
Press > 2 sec_: Turn unlt OFF. Text
OFF displayed with current time Up Down
(WZ2) temperature (Wi1)
Increase SET POINT I creas e PLI
[Pararmeter setting: ENTER ta & -
select menu option, accept {Parameter setting: { ‘““m“‘?; setting: SLROLL meny
paramater change) SCROLL menu optians options and parameters)
and paramsalers)

Operation mode symbols Control symbols
i Comfort (occupied): All control functions operating per set points Heating (Reverse] Active
T. Tl Ecomomy {unoccupied): Set points shifted according to 1L07, 2L07 Cooling (Direct) Active

* o | Ok ¥

OFF Energy Hold Off: Outputs are off, Inputs monitared for alarms Schedule Set
Manual Override
FIE. K‘l Fan Active
Page 15 LEU.X.00 -1 Octobre 2025

Footer Tagline


https://dehumidifiedairservices.com/wp-content/uploads/2026/03/Annex-A.-AprilAire-Room-Thermostat-Set-Up-and-navigation-FR.pdf
https://dehumidifiedairservices.com/wp-content/uploads/2026/03/Annex-B.-Vector-OAC-Controller-Set-Up-and-navigation-FR.pdf
https://dehumidifiedairservices.com/wp-content/uploads/2026/03/Annex-B.-Vector-OAC-Controller-Set-Up-and-navigation-FR.pdf

COMPANY NAME
Address | Phone | Link | Email

Annexe B 4?72 Configuration et navigation du contrA’leur de condenseur da??air extA©rieur vectoriel

TCI-W

'ﬁ\qumry ¥ — Annexe C. Informations d'installation du boitier d'accessoires OAC

Panneau accessoire de contréles d'acces OAC Vector TCI-W : installation

et cablage

Les condenseurs d'air extérieurs des séries NC-Z et NC-B, lorsqu’ils sont utilisés avec le déshumidificateur Aqualry,
sont généralement éguipés d'un dispositif de commandes d*accessoires OAC assurant la modulation du
fonctionnement du ventilateur GAC, notamment le contréle de sa vitesse, en fonction de la pression de
condensation [pression de refoulement) du compresseur.

Le dispositif comprend leséléfments suivants :

+ Boitier d'accessoires intégrant le contréleur universel Vector TCI-W ainsi que divers dispositifs électrigues et

de contrdles précablés,

o Le contréleur Vector est préconfiguré en usine_Les infarmations de base relatives  la configuration,
al'installation et a la navigation du contréleur, applicables@u déshumidificateur AguaDry OAC, sont
présentées dans le document « Configuration et navigation du contrdleur Vector TCI-W OAC ». Pour
des informations techniques détaillées, se référer a la documentation du fabricant.

o Lecdblage interne du boitier d"accessoires est présenté a la photo Y-1 ci-aprés a titre indicatif

uniquement. Le boitier est livré avec un cablage interne réalisé en usine
* Transducteur de pression de réfrigérant.

VECTOR
CONTROLLER

24VAC TO
24vDC
CONVERTER

I I O I

VOUTGNDGND VIM

U TO
BLK REFRIGERANT

REDD PRESSURE
] TRANSDUCER

O=10v

0] TO ACC
GHD ELECTRICAL

OJ PAMEL

ACC2

L1 10 AQUADRY

ACCH
M FAMEL

Pic. ¥-1
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